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Instrukcja montazu

Klimatyzatory R32 typu Split

ARXM25N2V1B9
ARXM35N2V1B9

RXM20N2V1B9
RXM25N2V1B9
RXM35N2V1B9

RXJ20M3V1B
RXJ25M3V1B
RXJ35M3V1B

RXA20A3V1B
RXA25A3V1B Instrukcja montazu

RXA35A3V1B Klimatyzatory R32 typu Split polski
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3 Przygotowania

31 Przygotowanie miejsca montazu

A OSTRZEZENIE

Urzadzenie wymaga przechowywania w pomieszczeniu
wolnym od zrédet zaptonu w urzgdzeniach pracujgcych w
trybie ciggtym (np. otwartych ptomieni, kuchenek
gazowych czy elektrycznych grzejnikow).

311 Wymagania dotyczace miejsca instalacji
jednostki zewnetrznej

Nalezy pamieta¢ o nastepujgcych wskazéwkach dotyczacych
odstepow:

bt b [>100

(mm)

a Wylot powietrza
b Wiot powietrza

@ UWAGA

Wysoko$¢ $ciany po stronie wylotu z urzgdzenia
zewnetrznego MUSI wynosi¢ £1200 mm.

Aby ochroni¢ urzgdzenie przed wiatrem, zaleca sie zainstalowanie
przegrody po stronie wylotowej powietrza z urzadzenia.

Zaleca sie instalacje jednostki zewnetrznej wlotem powietrza
skierowanym do sciany, a NIE bezposrednio wystawiong na wiatr.

Uwaga: W przypadku prowadzenia pomiaréw natezenia dzwieku w
rzeczywistych warunkach pracy instalacji zmierzona wartos¢ moze
by¢ wyzsza niz poziom cisnienia akustycznego wymieniony w
danych technicznych w punkcie Spektrum dzwieku ze wzgledu na
hatas otoczenia oraz odbicia.

INFORMACJE

Poziom cisnienia akustycznego jest nizszy niz 70 dBA.

3.1.2 Dodatkowe wymagania dotyczace miejsca
instalacji jednostki zewnetrznej dla
obszaréw o chtodnym klimacie

Nalezy chroni¢ jednostke zewnetrzng przed opadami $niegu i
uwazaé, aby jednostka zewnetrzna NIGDY nie zostata przykryta
Sniegiem.

Pokrywa przeciws$niezna lub daszek
Postument

Dominujacy kierunek wiatru

Wylot powietrza

0T

Nalezy zapewni¢ co najmniej 300 mm wolnego miejsca pod
urzgdzeniem. Ponadto nalezy upewni¢ sie, ze urzadzenie jest
umieszczone na wysokosci co najmniej 100 mm ponad
maksymalnym  przewidywanym poziomem warstwy  Sniegu.
Szczegoétowe informacje zawiera punkt "4.1 Montaz jednostki
zewnetrznej" na stronie 6.

W rejonach, w ktérych wystepujg obfite opady $niegu, bardzo wazne
jest, aby wybiera¢ takie miejsce montazu, w ktérym $nieg NIE
bedzie =zaktécat dziatania urzadzenia. W razie zagrozenia
zawiewaniem sniegu nalezy upewnic sig, ze nie bedzie on padat na
wezownice wymiennika ciepta. W razie potrzeby nalezy
zainstalowac¢ ostone przeciws$niezng lub hangar i ustawi¢ urzadzenie
na postumencie.

313 Ditugosé przewodéw czynnika
chltodniczego i r6znica pozioméw

Co? Odlegtosé
Maksymalna dopuszczalna dtugos¢ 20 m
przewodu
Minimalna dopuszczalna diugo$¢ przewodu 1,5m
a Przegroda e
b Dominujacy kierunek wiatru Maksymalna dopuszczalna réznica 15m
¢ Wylot powietrza wysokosci
NIE nalezy instalowac jednostki w obszarach wrazliwych na hatasy
(np. w poblizu sypialni), aby odgtosy pracy nie sprawiaty kfopotu.
ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B + DAIKIN Instrukcja montazu
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4 Montaz

4 Montaz

41 Montaz jednostki zewnetrznej

411

Przygotowywanie konstrukcji do montazu

41.3

W celu zapewnienia odptywu

®

UWAGA

Jesli urzgdzenie jest zamontowane w chtodnym klimacie,
nalezy podjag¢é odpowiednie dziatania, tak aby
odprowadzone skropliny NIE zamarzaty.

Jesli istnieje ryzyko przenoszenia drgan na konstrukcje budynku,

nalezy stosowa¢ gumowe podktadki (nie nalezg do wyposazenia).

Nalezy zaopatrzy¢ sie w 4 komplety $rub kotwowych M8 lub M10,

nakretek i podktadek (nie nalezg do wyposazenia).

Raiin

20 mm

I

(mm)

Nalezy zapewni¢ co najmniej 300 mm wolnego miejsca pod
urzadzeniem. Ponadto, nalezy sie upewni¢, czy urzadzenie jest
100 mm ponad
maksymalnym przewidywanym poziomem warstwy sniegu. W takim

umieszczone na wysokosci co najmniej

przypadku zaleca sie zbudowanie podestu.

41.2 Instalacja jednostki zewnetrznej

INFORMACJE

Aby uzyska¢ informacje na temat dostepnych opcji nalezy
skontaktowac sie ze sprzedawca.

®

UWAGA

Nalezy zapewni¢ przynajmniej 300 mm wolnego miejsca
pod jednostkg. Ponadto nalezy upewni¢ sie, ze jednostka
ustawiona jest przynajmniej 100 mm nad przewidywanym
poziomem $niegu.

1 Do odprowadzania skroplin nalezy uzywac¢ korka spustowego.

2 Nalezy uzy¢ przewodu o s$rednicy @16 mm (nie nalezy do
wyposazenia).

N, <%
R
d—=_

4.2

Kréciec spustowy

Dolny stelaz

Korek odptywowy

Przewdd (nie nalezy do wyposazenia)

Q0T o

Podtaczanie przewodéw czynnika
chtodniczego

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA

4.21

Podtaczanie przewodow czynnika
chtodniczego do jednostki zewnetrznej

* Dlugos¢ przewodoéw rurowych. Przewody rurowe powinny by¢
jak najkrotsze.

= Zabezpieczenie przewodéw rurowych. Nalezy zabezpieczy¢

przewody rurowe przed uszkodzeniem fizycznym.

A

OSTRZEZENIE

Przed uruchomieniem sprezarki nalezy w sposéb pewny
przymocowac¢ przewody czynnika chtodniczego. Jesli
podczas pracy sprezarki przewody czynnika chtodniczego
NIE sg podigczone, a zawor odcinajgcy jest otwarty,
dojdzie do zassania powietrza. Spowoduje to wytworzenie
nieprawidtowego cisnienia w cyklu chtodniczym, co moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia urzgdzen, a nawet obrazen
ciata.

OSTROZNIE
= Nalezy stosowac nakretki dotgczone do urzgdzenia.

= Aby unikng¢ wyciekéw gazu, posmaruj tylko
wewnetrzng powierzchnie nakretki olejem
sprezarkowym. Uzyj oleju sprezarkowego dla czynnika
R32.

= NIE uzywac ztgczek ponownie.

1 Podtacz przytacze ciektego czynnika chiodniczego od jednostki
wewnetrznej do zaworu odcinajgcego cieczowego w jednostce
zewnetrzne;j.

Instrukcja montazu
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P G

‘ ‘ ‘
b
a Zawor odcinajgcy cieczowy

b Zawér odcinajgcy gazowy
¢ Otwor serwisowy

1%

o

2 Podigcz przytagcze gazowego czynnika chtodniczego od
jednostki wewnetrznej do gazowego zaworu odcinajgcego w
jednostce zewnetrzne;j.

@ UWAGA

Zaleca sie, aby przewody rurowe czynnika chtodniczego
pomiedzy jednostkg wewnetrzng a  zewnetrzng
instalowane byty w kabale lub aby owiniete byly tasma
wykonczeniowg.

4.3 Sprawdzanie przewodéw czynnika
chtodniczego

4.31 Sprawdzanie, czy nie ma wyciekéw

UWAGA

NIE przekraczaé maksymalnego cisnienia roboczego dla
tej jednostki (patrz “PS High” na tabliczce znamionowej
jednostki).

UWAGA

Nalezy koniecznie stosowac roztwor do préb szczelnosci
zalecanego typu. Nie wolno stosowaé wody z mydiem,
gdyz moze to spowodowac pekanie nakretek kielichowych
(woda z mydtem moze zawiera¢ sol, ktéra pochtania
wilgo¢, a nastepnie zamarza po schtodzeniu rur). Sél moze
tez doprowadzi¢ do korozji potgczen kielichowych (z uwagi
na fakt, ze woda z mydtem moze zawiera¢ amoniak, ktéry
moze wywota¢ korozje miedzy mosigzng nakretkg
kielichowg a miedzianym kielichem).

1 Nataduj system azotem, uzyskujgc cisnienie na poziomie
200 kPa (2 bary). Zaleca sie podanie dziataniu ci$nienia do
3000 kPa (30 bardw) w celu wykrycia niewielkich
nieszczelnosci.

2 Sprawdz szczelno$é, nakiadajac na wszystkie potgczenia
roztwor do prob szczelnosci.

3 Catkowicie usun azot.
4.3.2 Wykonywanie odsysania préozniowego

NIEBEZPIECZENSTWO:
WYBUCHU

NIE WOLNO uruchamia¢ urzgdzenia przed zakonczeniem
odsysania prézniowego.

NIEBEZPIECZENSTWO

1 Wytworz w systemie préznie, az ci$nienie na rozgatezieniu
wskaze -0,1 MPa (-1 bara).

2 Pozostaw bez zmian przez 4-5 minut i sprawdz cisnienie:

Wtedy...

W uktadzie nie mam wilgoci.
Ta procedura jest zakonczona.

Jesli cisnienie...

Nie zmienia sie

Zwieksza sie W ukfadzie znajduje sie wilgo€.

Przejdz do nastepnego kroku.

3 Oprozniaj uktad przez co najmniej 2 godziny, az do osiggniecia
poziomu ci$nienia kolektora wynoszacego -0,1 MPa (-1 bar).

4 Po WYLACZENIU
przynajmniej 1 godzine.

pompy sprawdzaj ciSnienie przez

5 Jesli cisnienie docelowe NIE zostanie osiggniete lub jesli NIE
MOZNA utrzymaé ciénienia przez 1 godzine, wykonaj
nastepujgce czynnosci:

= Sprawdz ponownie, czy nie ma wyciekow.
= Ponownie wykonaj odsysanie prozniowe.

@ UWAGA

Po zakonczeniu prac instalacyjnych i wykonaniu odsysania
prozniowego koniecznie otworz wszystkie zawory
odcinajgce. Uruchomienie uktadu przy zamknietych
zaworach odcinajgcych moze spowodowaé uszkodzenie
sprezarki.

44 Napetnianie czynnikiem
chtodniczym

441 tadowanie czynnika chtodniczego
Urzadzenie zewnetrzne jest napetnione fabrycznie, lecz w niektérych
przypadkach moze sie to okaza¢ niewystarczajgce:

Co Jesli

Napetnianie dodatkowg iloscig
czynnika chtodniczego

Jesli catkowita dtugos¢
przewodow cieczowych
przekracza podang (zob. dalej).

Napetnienie czynnikiem Przyktad:
catkowicie od zera = W przypadku zmiany miejsca
instalacji.

= Po stwierdzeniu wycieku.

Napetnianie dodatkowg iloscig czynnika chtodniczego

Przed napetnieniem dodatkowa iloscig czynnika chtodniczego nalezy
upewnic sig, ze zewnetrzne przewody czynnika zostaty podigczone i
sprawdzone (wykonujgc probe szczelnosci i odsysanie prézniowe).

INFORMACJE

W zaleznosci od urzgdzen i/lub warunkéw w miejscu
montazu przed napetnieniem konieczne moze by¢
podtgczenie przewodow elektrycznych.

Typowa procedura — napetnienie dodatkowg iloscig czynnika sktada

sie zwykle z nastepujacych etapéw:

1 Okreslenie, czy i w jakiej ilosci konieczne jest uzupetnienie
czynnika chtodniczego.

2 W razie potrzeby uzupetnienie dodatkows iloscig czynnika
chtodniczego.

3 Zanotowanie danych na etykiecie fluorowanych gazéw
cieplarnianych i zamocowanie jej po wewnetrznej stronie
pokrywy urzgadzenia zewnetrznego.

Napetnienie czynnikiem catkowicie od zera

Przed przystgpieniem do napetniania urzadzenia catkowicie od zera
nalezy upewnic sie, ze wykonane zostaly nastepujace czynnosci:

1 Caly czynnik chfodniczy zostat usuniety z obiegu.
2 Zewnetrzne przewody czynnika chtodniczego zostaty
sprawdzone (proba szczelnosci i odsysanie prozniowe).

3 Wykonano osuszanie prézniowe wewnetrznych przewodow
czynnika chtodniczego.

@ UWAGA

Przed zakonczeniem uzupetniania nalezy rowniez
wykona¢ osuszanie prozniowe na wewnetrznych
przewodach rurowych czynnika chtodniczego jednostki
zewnetrzne;j.

Typowa procedura — napetnienie czynnikiem catkowicie od zera
sktada sie zwykle z nastgpujgcych etapow:

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +
RXA20~35A3V1B

Klimatyzatory R32 typu Split
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4 Montaz

Okreslenie, w jakiej ilosci konieczne jest uzupetnienie czynnika
chtodniczego.

Napetnianie czynnikiem chtodniczym.

3 Zanotowanie danych na etykiecie fluorowanych gazéw

4.4.2

Niniejszy produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Gazéw tych

cieplarnianych i zamocowanie jej po wewnetrznej stronie
pokrywy urzadzenia zewnetrznego.

Informacje dotyczace czynnika
chlodniczego

NIE WOLNO uwalnia¢ do atmosfery.

Rodzaj czynnika chtodniczego: R32

Warto$¢ wskaznika odzwierciedlajacego potencjat tworzenia efektu

cieplarnianego (GWP): 675

A OSTRZEZENIE: MATERIAL LATWOPALNY

Czynnik  chtodniczy urzadzeniu  jest

umiarkowanie palny.

uzywany W

A

OSTRZEZENIE

Urzgdzenie wymaga przechowywania w pomieszczeniu
wolnym od zrodet zaptonu w urzgdzeniach pracujgcych w
trybie ciggtym (np. otwartych ptomieni, kuchenek
gazowych czy elektrycznych grzejnikow).

44.4

Obliczanie petlnej ilosci napetnienia

INFORMACJE

Jesdli konieczne jest petne natadowanie, catkowita ilo$¢
czynnika chtodniczego do natadowania wynosi: okreslony
fabrycznie tadunek czynnika chtodniczego (patrz tabliczka
znamionowa jednostki) + okreslona ilo$¢ dodatkowa.

4.4.5

Napetnianie dodatkowa iloscig czynnika
chiodniczego

OSTRZEZENIE

= Nalezy stosowac¢ wytgcznie czynnik chtodniczy R32.
Uzycie innych substancji moze doprowadzi¢ do
wybuchu lub wypadku.

= Czynnik chtodniczy R32 zawiera fluorowane gazy
cieplarniane. Jego wartos¢ wskaznika
odzwierciedlajgcego  potencjat  tworzenia  efektu
cieplarnianego (GWP) wynosi 675. Gazéw tych NIE
WOLNO uwalnia¢ do atmosfery.

= Podczas napetniania czynnikiem chtodniczym nalezy
ZAWSZE nosi¢ rekawice ochronne i okulary.

Wymagania wstepne:

Przed napetnieniem dodatkowg iloscig

czynnika chtodniczego nalezy upewni¢ sig, ze przewody czynnika
zostaty podtgczone i sprawdzone (wykonujac prébe szczelnosci i
odsysanie prézniowe).

A OSTRZEZENIE
. o ’ 5 1 Podtacz butle z czynnikiem chiodniczym do krocca
= NIE w.olno d2|urlaW|c ani podpala¢ elementéw obwodu serwisowego.
czynnika chtodniczego.
. 5 L . Napetnij dodatkowa iloscig czynnika chtodniczego.
= NIE wolno przyspieszaé procesu odszraniania ani ] . o
czy$ci¢ urzgdzenia w sposob inny niz przewidziany 3 Otworz gazowy zawor odcinajacy.
przez jego producenta.
= Czynnik chtodniczy wewnatrz uktadu jest bezwonny. 4.4.6 Przykle]ame etyk'ety mformula_lcej o
fluorowanych gazach cieplarnianych
OSTRZEZENIE
A 1  Wypelnic¢ etykiete zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
Czynnik chtodniczy uzywany w uktadzie jest umiarkowanie
palny, ale w normalnych warunkach nie wydostaje sie z [0 contins fuorinated g gases a
uktadu. W przypadku wycieku czynnika chtodniczego do RXXX 0=|:|kg —b
pomieszczenia jego kontakt z ogniem, palnikiem, f WP: XXX
grzejnikiem lub kuchenka moze spowodowac powstanie 9=|:|kg —T—¢
szkodliwego gazu. 2] T —
) : : o |‘. 9 0+0= kg ——d
Wytgczy¢ wszystkie urzgdzenia grzewcze dziatajgce na H ,—l GWP kg _ co
zasadzie spalania, przewietrzyé pomieszczenie i I 1000 (00 —e
skontaktowac sie z dealerem, u ktérego dokonano zakupu. a Jesli razem z urzgdzeniem dostarczona zostata
Do momentu potwierdzenia zakonczenia napraw wielojgzyczna etykieta dotyczgca fluorowanych gazéw
. ) . . X X , cieplarnianych (patrz wyposazenie dodatkowe), nalezy
elementow,_ z ktérych nastgpit wyciek, nie nalezy korzysta¢ odklei¢ wariant z odpowiednim jezykiem i naklei¢ na a.
z urzadzenia. b Fabryczne napetnienie czynnikiem: patrz tabliczka
znamionowa urzgdzenia
P T . ¢ Napetnienie dodatkows ilo$cig czynnika chtodniczego
4.4.3 Okreslanie ilosci dodatkowego czynnika d  Laczna ilogé czynnika chiodniczego
chlodniczego e llos¢ fluorowanych gazéw cieplarnianych dla catej
instalacji chfodniczej wyrazona w tonach réwnowaznika
Jesli catkowita Wtedy... CO,. o o ) .
dtugosé przewodéw f GWP = wskaznik odzwierciedlajgcy potencjat tworzenia
cieczowych wynosi efektu cieplarnianego
<10m NIE dodawaj czynnika chtodniczego.
>10 m R=(catkowita dtugos¢ (m) przewodow
cieczowych—10 m)x0,020
R=llo$¢ uzupetnienia (kg) (zaokraglona do
0,1 kg)
INFORMACJE
Dtugos¢ przewodow to dtugos¢ przewoddw cieczowych w
jedng strone.
Instrukcja montazu DAIKIN ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +
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4 Montaz

UWAGA A
Przepisy prawa dotyczgce fluorowanych gazéow
cieplarnianych  wymagajg, aby iloS¢ czynnika

chtodniczego, jaka napetnione jest urzadzenie, podana

NIEBEZPIECZENSTWO: PORAZENIA

PRADEM ELEKTRYCZNYM

Wszystkie podzespoty elektryczne (réwniez termistory) sg
zasilane z sieci. NIE DOTYKAJ ich gotymi rekami.

RYZYKO

byta zaréwno jako masa, jak i w postaci ekwiwalentu CO,.

Wzér na obliczenie ilosci wyrazonej w tonach
ekwiwalentu CO,: Warto$s¢ GWP czynnika chtodniczego x
taczne napetnienie czynnikiem [w kg]/1000

Uzyj wartosci GWP podanej na etykiecie informujacej o
ilosci czynnika chfodniczego. Wartos¢ GWP zalezy od
aktualnych przepiséw prawa dotyczgce fluorowanych
gazéw cieplarnianych. Wartos¢ GWP podana w instrukgji
moze by¢ nieaktualna.

NIEBEZPIECZENSTWO: PORAZENIA

PRADEM ELEKTRYCZNYM

Przed przystgpieniem do czynnosci serwisowych odtgczy¢
zasilanie na wiecej niz 10 minut i zmierzy¢ napiecie
pomiedzy bolcami kondensatoréw obwodu gtéwnego badz
komponentéw elektrycznych. Zanim bedzie mozna dotkngé
komponentéw elektrycznych, napiecie MUSI by¢ mniejsze
niz 50 V pradu statego. Informacje na temat lokalizacji
stykéw zawiera schemat okablowania.

RYZYKO

2 Przyklej etykiete po wewnetrznej stronie jednostki zewnetrznej,
w poblizu gazowego i cieczowego zaworu odcinajgcego.

4.5 Podtaczanie okablowania

b ¢ 41
He (mimes
(Efég?@)o ! °
0.

elektrycznego
A NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA
PRADEM ELEKTRYCZNYM
OSTRZEZENIE
= Okablowanie MUSI by¢ wykonane przez

autoryzowanego elektryka i MUSI by¢ zgodne z
odpowiednimi przepisami.
= Polaczenia elektryczne nalezy podigczaé do

okablowania statego.

= Wszystkie elementy pozyskane na miejscu oraz
wszelkie konstrukcje elektryczne MUSZA by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

A OSTRZEZENIE

a Multimetr (zakres napiecia pradu statego)

b S80 — przewdd zaworu elektromagnetycznego zmiany
kierunku przeptywu

¢ S70 — przewdd silnika wentylatora

d LED

e S90 — przewdd termistora

f S20 — przewdd elektronicznego zaworu rozpreznego

g S40 — przewdd przekaznika zabezpieczajgcego przed

przecigzeniem termicznym
h DB1— mostek diodowy

Jako przewody zasilajgce ZAWSZE nalezy uzywac 4.51 Specyflk’aqe dmyczqc? standardowych
przewodow wielozylowych. elementéw okablowania
A OSTRZEZENIE Podzespét Klasa 20 ;(;232
Nalezy uzyé wy+aczn.|ka gutgmatycznego !II !<ategor|| Kabel zasilajacy Napiecie 990~240
wytrzymatosci udarowej, odcinajgcego wszystkie bieguny z
odstepem miedzy biegunami co najmniej 3 mm. Fazy 1~
Czestotliwose 50 Hz

OSTRZEZENIE

Jesli przewod sieciowy jest uszkodzony, MUSI zosta¢
wymieniony przez producenta, przedstawiciela jego
serwisu lub osobe o podobnych kwalifikacjach, aby

A

Przekroje
przewodow

Przewdd 3-zytowy
2,5 mm?~4,0 mm?
HO5RN-F (60245 IEC 57)

unikng¢ zagrozenia.

OSTRZEZENIE

NIE podigczaé przewodu zasilajgcego do urzadzenia
wewnetrznego. Moze to spowodowac porazenie prgdem
elektrycznym lub pozar.

Kabel potaczeniowy (urzgdzenie
wewnetrzne«—urzadzenie zewnetrzne)

Przewdéd 4-zytowy

1,5 mm?~2,5 mm?,
przystosowany do napiecia
220~240 V

HO5RN-F (60245 IEC 57)

Zalecany wyfgcznik automatyczny

10A | 13A

OSTRZEZENIE

= NIE nalezy instalowa¢ w urzadzeniu podzespotéw
elektrycznych zakupionych u lokalnych sprzedawcéw.

Wytgcznik pradu uptywowego

MUSI by¢ zgodny z
obowigzujgcymi
przepisami

= NIE nalezy tworzy¢ odgatezienia  przewodu
zasilajgcego pompy skroplin itp. od listwy zaciskowej.
Moze to spowodowac porazenie pradem elektrycznym
lub pozar.

4.5.2

OSTRZEZENIE

Okablowanie tgczace powinno znajdowac sie z dala od
przewodow miedzianych bez izolacji termicznej; przewody
tego typu moga by¢ bardzo gorace.

Podlaczanie przewodoéw elektrycznych do
jednostki zewnetrznej

1 Usun pokrywe akcesoriow.
2 Otworz zacisk kablowy.

3 Podiacz kabel potgczeniowy i zasilanie w nastepujacy sposob:

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B + DAIKIN
RXA20~35A3V1B
Klimatyzatory R32 typu Split

3P517827-3C — 2019.04

Instrukcja montazu

9



5 Rozruch

Kabel potgczeniowy

Kabel zasilajgcy

Wytgcznik

Wytgcznik pragdu uptywowego
Zasilanie

Uziemienie

-0 Q0T

S\

4 Mocno dokre¢ sruby zaciskéw. Zaleca sie uzycie Srubokreta
krzyzakowego.

4.6 Konczenie instalacji jednostki
zewnetrznej

4.6.1 Konczenie instalacji jednostki
zewnetrznej

A NIEBEZPIECZENSTWO: PORAZENIA

PRADEM ELEKTRYCZNYM

= Upewnij sie, ze system jest prawidtowo uziemiony.

RYZYKO

= Wylgcz zasilanie przed przystgpieniem do czynnosci
serwisowych.

= Zatéz pokrywe serwisowg przed wigczeniem zasilania.

1 Zaizoluj i przymocuj przewdd czynnika chtodniczego i przewod
potgczeniowy w nastepujgcy sposob:

Przewod gazowy

I1zolacja przewodu gazowego
Kable potgczeniowe

Przewdd cieczowy

I1zolacja przewodu cieczowego
Tasma wykonczeniowa

a
b
c
d
e

f

2 Zatoz pokrywe serwisows.

5 Rozruch

@ UWAGA

NIGDY nie wolno obstugiwac jednostki bez termistorow i/
lub  czujnikéw  ci$nienia/przetgcznikow. Moze to
doprowadzi¢ do spalenia sprezarki.

5.1 Lista kontrolna przed rozruchem

Przed instalacjg urzadzenia nalezy skontrolowaé nastepujace
elementy. Po sprawdzeniu ponizszych elementéw NALEZY
zamknagé urzgdzenie — dopiero wtedy mozna je podigczyé do
zasilania.

] Jednostka wewnetrzna jest zainstalowana prawidtowo.

Jednostka zewnetrzna jest zainstalowana prawidtowo.

System jest prawidlowo uziemiony zaciski uziemienia
zacisniete.

Napiecie zasilania odpowiada napieciu na tabliczce
znamionowej jednostki.

NIE ma luznych pofaczen ani uszkodzonych
komponentéw elektrycznych w skrzynce elektryczne;j.

NIE ma uszkodzonych komponentéw ani scisnietych
rur w srodku jednostek wewnetrznych i zewnetrznych.

NIE ma wyciekéw czynnika chtodniczego.

Rury czynnika chtodniczego (gazowe i cieczowe) sa
izolowane termicznie.

Zainstalowane sg rury wiasciwego rozmiaru i sg one
wiasciwie izolowane.

Zawory odcinajace (gazowe i cieczowe) w jednostce
zewnetrznej sg catkowicie otwarte.

Nastepujgce okablowanie pomiedzy jednostkg
zewnetrzng a jednostkg  wewnetrzng zostato
poprowadzone zgodnie z niniejszym dokumentem i
obowigzujgcymi przepisami prawa.

O o0 ogjgigigigig

O] Odprowadzenie skroplin

Nalezy upewni¢ sie, ze skropliny sg odprowadzane bez
przeszkaod.

Mozliwe konsekwencje: Skroplona woda moze $ciekac.

(] Urzadzenie wewnetrzne odbiera sygnaty z interfejsu do
komunikacji z uzytkownikiem.

Okreslone przewody sg uzywane do potaczen pomiedzy
jednostkami.

L]

] Bezpieczniki, wytaczniki automatyczne Iub Ilokalnie
zainstalowane urzgdzenia ochronne sg zainstalowane
zgodnie z niniejszym dokumentem i NIE zostaty ominiete.

5.2 Lista kontrolna podczas rozruchu

(] Wykonanie odpowietrzania.

O] Wykonanie uruchomienia testowego.

5.3 Wykonanie uruchomienia
testowego

Wymagania wstepne: Zasilanie MUSI by¢ w okreslonym zakresie.

Wymagania wstepne: Testowanie mozna wykona¢ w trybie
chiodzenia lub ogrzewania.

Wymagania wstepne: Testowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg obstugi urzgdzenia wewnetrznego, aby sprawdzi¢, czy
wszystkie funkcje i czesci dziatajg prawidtowo.

1 W trybie chiodzenia wybierz najnizsza mozliwg do
zaprogramowania temperature. W trybie ogrzewania wybierz
najwyzszg mozliwg do zaprogramowania temperature. W razie
koniecznosci testowanie mozna wytgczyc.

2 Po zakonczeniu testu ustaw normalng temperature. W trybie
chiodzenia: 26~28°C, w trybie ogrzewania: 20~24°C.

Instrukcja montazu
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6 Rozwigzywanie probleméw

3 System przestaje dziataé po 3 minutach od wylgczenia

urzagdzenia.

INFORMACJE

= Nawet jesli urzadzenie jest wytgczone, zuzywa energie.

= Po ponownym wigczeniu zasilania wznawiany jest
poprzednio wybrany tryb.

Rozwigzywanie problemoéw

6.1 Kody btedéw wyswietlane za
pomoca diod LED na plytce
drukowanej urzadzenia
zewnetrznego

Dioda LED... Diagnoza

{K miga Normalny stan.

= Sprawdz urzadzenie wewnetrzne.

81

WH. = Wylgcz i ponownie wigcz zasilanie, a
nastepnie sprawdz diode LED po uptywie
okoto 3 minut.

Jesli  dioda LED jest ponownie
WELACZONA, oznacza to, ze ptytka
drukowana urzgdzenia zewnetrznego jest
uszkodzona.

Wiyt 1 Napiecie zasilania (na  potrzeby
oszczedzania energii).

2 Usterka zasilania.

3 Wytagcz i ponownie wigcz zasilanie, a
nastgpnie sprawdz diode LED po
uptywie okoto 3 minut.
Jedli dioda LED jest ponownie
WLACZONA, oznacza to, ze ptytka
drukowana urzadzenia zewnetrznego
jest uszkodzona.

A

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA
PRADEM ELEKTRYCZNYM

= Jesli urzadzenie nie dziata, diody LED na ptytce
drukowanej sg wylaczone, co pozwala zaoszczedzi¢
energie.

= Nawet jesli diody LED sg wytgczone, moze byc¢
wigczone zasilanie listwy zaciskowej oraz ptytki
drukowane;.

7

Utylizacja

@ UWAGA

NIE nalezy podejmowac préb samodzielnego demontazu
ukfadu: demontaz uktadu, utylizacja czynnika
chtodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementow
MUSZA przebiegaé zgodnie z wiasciwymi przepisami.
Jednostki MUSZA by¢ poddane obrébce przez
wyspecjalizowang stacje w celu ponownego
wykorzystania, recyklingu i odzysku.

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +

RXA20~35A3V1B
Klimatyzatory R32 typu Split
3P517827-3C — 2019.04
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8 Dane techniczne

8 Dane techniczne

Podzbior najbardziej aktualnych danych technicznych jest dostepny w regionalnej witrynie WWW Daikin (ogoélnodostepnej). Kompletny zbiér
najbardziej aktualnych danych technicznych jest dostepny w ekstranecie Daikin (wymagane jest uwierzytelnienie).

8.1

Schemat okablowania

Ogolna legenda schematu okablowania elektrycznego

Informacje na temat zastosowanych czesci i ich numeréw mozna znalez¢ na schemacie elektrycznym na urzgdzeniu. Numeracja czesci bazuje
na cyfrach arabskich uporzgdkowanych rosngco dla kolejnych czesci, a w ponizszym opisie jest opatrzona symbolem "*" w kodzie czesci.

s WYLACZNIK OBWODU D UZIEMIENIE OCHRONNE
—@— POLACZENIE @ UZIEMIENIE OCHRONNE (SRUBA)
= , D» ZLACZE @ PROSTOWNIK
L UZIEMIENIE —a)— Zt ACZE PRZEKAZNIKA
o ] OKABLOWANIE W MIEJSCU INSTALACJI I%‘ Zt ACZE ZWIERAJACE
—+—F BEZPIECZNIK —O— ZACISK
_@_ URZADZENIE WEWNETRZNE (117 LISTWA ZACISKOWA
INDOOR
._’D‘_ URZADZENIE ZEWNETRZNE 0O e ZACISK DO PRZEWODOW
OUTDOOR
BLK : CZARNY GRN ZIELONY PNK : ROZOWY WHT BIALY
BLU : NIEBIESKI GRY SZARY PRP,PPL: PURPUROWY YLW ZOLTY
BRN : BRAZOWY ORG POMARANCZOWY RED :  CZERWONY
AP PLYTKA DRUKOWANA PS ZASILACZ IMPULSOWY
BS* WEACZNIKIWYEACZNIK, PRZELACZNIK PRACY PTC* TERMISTOR PTC
BZ, H*O ALARM DZWIEKOWY Q* TRANZYSTOR BIPOLARNY Z [ZOLOWANA
c © KONDENSATOR BRAMKA (IGBT)
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, . POLACZENIE, ZtACZE QD DETEKTOR PRADU UPLYWOWEGO
HR*, MR*_A, MR*_B, $*, U, V, Z WYLACZNIKIEM
W, X*A, K'R_* QL ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIAZENIEM
D*, V*D DIODA QM WYLACZNIK TERMICZNY
DB* MOSTEK DIODOWY R REZYSTOR
DS* MIKROPRZELACZNIK RT TERMISTOR
E*H GRZALKA RC ODBIORNIK
F*U, FU* (DANE TECHNICZNE, BEZPIECZNIK s*C OGRANICZNIK
PATRZ PLYTKA DRUKOWANA s WYLACZNIK PLYWAKOWY
WEWNATRZ URZADZENIA) S*NPH CZUJNIK CISNIENIA (WYSOKIEGO)
FG* ZLACZE (UZIEMIENIE RAMY) S*™NPL CZUJNIK CISNIENIA (NISKIEGO)
H* WIAZKA PRZEWODOW S*PH, HPS* WYLACZNIK CISNIENIOWY (WYSOKIE CISNIENIE)
H*P, LED*, V'L LAMPKA KONTROLNA, DIODA ELEKTROLUMINESCENCYINA ~ S*PL WYLACZNIK CISNIENIOWY (NISKIE CISNIENIE)
HAP DIODA ELEKTROLUMINESCENCYJNA ST TERMOSTAT
(SERWISOWA — ZIELONA) S*RH CZUJNIK WILGOTNOSCI
HIGH VOLTAGE WYSOKIE NAPIECIE S*W, SW* PRZELACZNIK PRACY
IES CZUJNIK RUCHU SA*, F1S OCHRONNIK PRZEPIECIOWY
IPM* INTELIGENTNY MODUL ZASILANIA SR*, WLU ODBIORNIK SYGNALU
K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M PRZEKAZNIK MAGNETYCZNY Ss* PRZELACZNIK
L POD NAPIECIEM SHEET METAL PLYTA MOCUJACA LISTWY ZACISKOWEJ
L* CEWKA TR TRANSFORMATOR
L'R REAKTOR TC, TRC PRZEKAZNIK
M* SILNIK KROKOWY Y WARYSTOR
M*C SILNIK SPREZARKI V'R MOSTEK DIODOWY
M*F SILNIK WENTYLATORA WRC BEZPRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
M*P SILNIK POMPY SKROPLIN X* ZACISK
M*S SILNIK RUCHU WAHADLOWEGO XM LISTWA ZACISKOWA
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* PRZEKAZNIK MAGNETYCZNY Y'E CEWKA ELEKTRONICZNEGO
N ZERO ZAWORU ROZPREZNEGO
n=*, N=* LICZBA PRZEJSC PRZEZ RDZEN FERRYTOWY Y'R, Y*S CEWKA ZAWORU ELEKTROMAGNETYCZNEGO
PAM MODULACJA LICZBY IMPULSOW ZMIANY KIERUNKU PRZEPLYWU
PCB* PLYTKA DRUKOWANA z'c RDZEN FERRYTOWY
PM* MODUL ZASILANIA ZF, Z°F FILTR PRZECIWZAKLOCENIOWY
Instrukcja montazu DAIKIN ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +
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